CAPITULO 6 - PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS.

En este EL PLAN DE ACTUACION frente a Emergencias se relacionan las correspondientes
situaciones de emergencia establecidas en el capitulo 3 de este documento con los

procedimientos de actuacién a aplicar en cada caso.
Estos procedimientos de actuacidn en emergencia garantizan, al menos:

- La deteccidn y alerta.

- La alarma.

- La intervencion coordinada.

- El refugio, evacuacion y socorro.

- La informacion en emergencia a todas aquellas personas que pudieren estar expuestas al
riesgo.

- La solicitud y recepcion de ayuda externa de los servicios de emergencia de Proteccion
Civil.

- La colaboracién con los servicios publicos y los organismos oficiales ante una emergencia
para establecer con la mayor brevedad posible la normalidad a la Plataforma Logistica y su

entorno.

EL PLAN DE ACTUACION es la planificacién humana para la utilizacién éptima de los medios y
recursos técnicos y humanos previstos en caso tener que activar el Plan de Emergencia como
consecuencia de cualquier siniestro debido a los Riesgos propios de la actividad desarrollada, a
los Riesgos consecuencia de la actividad desarrollada o a los Riesgos externos contemplados en
los planes de Proteccion Civil y actividades de riesgo proximas, con la finalidad de reducir al

maximo sus posibles consecuencias humanas, materiales o al medio ambiente
c.6.1. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS
C.6.1.1 EMERGENCIAS EN FUNCION DEL TIPO DE RIESGO

Por el tipo de riesgo que las origina, las emergencias en el centro se identifican y se clasifican

en:

Propias de la actividad desarrollada (ya sean debidas por mal funcionamiento de las
instalaciones técnicas, por imprudencias del personal o por negligencias de los mismos), como

es el INCENDIO/EXPLOSION, DERRAMES/FUGAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS....

Consecuencia de la actividad desarrollada (situaciones de emergencia desencadenadas a

partir de amenazas o actos de origen social o terrorista), como son: AVISO DE BOMBA.
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Contempladas en los Planes de Proteccion Civil y actividades préximas (Emergencias
originadas por las empresas vecinas y por origen natural, en donde se producen situaciones de

emergencia desencadenadas por fendmenos atmosféricos o terrestres violentos), como:

e Atropellos, Incendio/explosién, por la circulacion y aparcamiento de vehiculos en los

viales colindantes.
e Incendio/explosion en los edificios colindantes y vecinos.
e Aviso de bomba/ paquete sospechoso.
e Riesgos asociados al transporte y trafico por las calles colindantes.
e Riesgos por tratamiento con residuos tdxico y peligrosos.
e Derrumbes, incendios y explosiones en edificios urbanos.
e Anomalias en el servicio de suministros basicos (agua, gas, electricidad,...)

e Asociadas al terrorismo
C.6.1.2. EMERGENCIAS EN FUNCION DEL AREA

En este edificio, por razones de uso y de gestién y en funcidon de su factor de riesgo, se

distinguen las siguientes grandes areas:

e Zonas donde se encuentra localizadas las distintas instalaciones: calefaccion (Salas de

Calderas), Cuadro General de Distribucién, Cocina y almacenes.
e Comedor.

e Aulas, Salas lectivas, Biblioteca, etc.

€ 6.1.3. EMERGENCIAS EN FUNCION DE LA GRAVEDAD

Se establecen tres niveles de emergencia en funcién del grado de dificultad existente para su

control y las posibles consecuencias:

CONATO DE EMERGENCIA

EMERGENCIA PARCIAL

EMERGENCIA GENERAL
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CONATO DE EMERGENCIA

Se considera Conato de Emergencia, al pequefio incidente que no afecta, de inmediato, al
normal desenvolvimiento de las demas instalaciones del establecimiento, y que se estima en
principio, puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rapida por el personal y medios

de proteccién del area donde ocurra.

NOTA: Se debe tener en cuenta la posibilidad de sufrir una Falsa Alarma, que es la situacién
producida por fallos en el sistema Automatico de Deteccion y Alarma o por error humano, no

existiendo incendio, fuga, derrame, o cualquier otra causa originaria de una emergencia.
EMERGENCIA PARCIAL

Se considera Emergencia Parcial a |a situacidon en la que el riesgo o accidente requiere, para ser
controlado, la participaciéon de los Equipos de Emergencia propios del edificio, designados e
instruidos expresamente para ello. No hace falta en principio la intervencion de los

componentes de los Equipos de Emergencia Externos.

Los efectos de la emergencia local o parcial quedaran limitados a un sector o zona determinada

del edificio. En principio no afectaran a otros sectores ni a terceras personas.

Puede darse el caso de que se tenga que realizar una evacuacion total o parcial de la zona o

sector afectado sin afectar al resto del edificio.

No suele conllevar la necesaria participacion de los Servicios Externos de Emergencia, aunque

tratandose de un edificio en altura éstos pueden ser alertados.
EMERGENCIA GENERAL

Se considera Emergencia General a la situacion en la que el riesgo o accidente pone en peligro
la seguridad e integridad fisica de las personas y es necesario proceder al desalojo o

evacuacion total del edificio.

Requiere la intervencion de todos los Equipos de Emergencia disponibles del centro, asi como
el requerimiento del apoyo de las Ayudas Exteriores de los Servicios de Emergencia Externos

(Proteccion Civil, Bomberos, Policia, etc.).

C 6.1.4. EMERGENCIAS EN FUNCION DE LA OCUPACION Y MEDIOS HUMANOS

Tal y como se ha podido apreciar anteriormente, los equipos de emergencias nombrados se

encuentran en el recinto segun el horario
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C.6.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

Cualquiera de las situaciones de emergencia que se consideren en el EDIFICIO 23 CAMPUS SUR
requerird de la intervencién de personas y medios, para garantizar en todo momento que se

lleven a cabo las acciones que se detallan a continuacién.

Para ello realizara la siguiente secuencia:

PLAN DE ACTUACION

El orden normal de la actuacion para resolver la emergencia es el siguiente:

FASE PREVIA: DETECCION Y COMPROBACION DE LA EMERGENCIA
- Deteccidn del siniestro

- Comprobacidn del caracter y veracidad del siniestro

FASE 1: ALERTA
- Aviso a los servicios de urgencia exteriores
- Avisar a los equipos de emergencia que se precisen

- Aviso a los edificios vecinos, si procede

FASE 2: EVACUACION
- Desalojo total de la/s zona/s o drea/s afectadas

- Desalojo posterior, si procede, de otras zonas de posible afectacion
o de todo el edificio

FASE 3: INTERVENCION
- Control o contencidn del siniestro con los medios al efecto

- Recepcidn, informacidon y traspaso del siniestro a los servicios
externos.

Estas fases se podran simplificar o adaptar al riesgo de la actividad y personal disponible para
la actuacion; adecuando convenientemente medios y acciones, siempre que el aviso a los
servicios externos y la evacuacion (que, a su vez, son acciones que pueden ser simultdneas en

su comienzo) queden solventados eficazmente.

NOTA: La intervencion inmediata sera factible en cualquiera de las fases establecidas en el plan
de actuacion, siempre que se pueda realizar sin riesgo.
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A) DETECCION Y ALERTA

Esta accién tiene por finalidad poner en accién a los componentes de los Equipos de
Emergencia que tengan que actuar (de intervencién o de alarma y evacuacion) durante la
misma e informar a las restantes personas que se encuentren en el interior de las instalaciones
del centro. En el anexo Ill de la NBA se define como: “Situacion declarada con el fin de tomar

precauciones especificas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.”

La alerta se transmite por medios técnicos siempre que sea posible. En el EDIFICIO 23 CAMPUS

SUR puede utilizarse:

e Sirenas
e Megafonia
e Medios de comunicacidén telefénica

e \ivavoz

Se pueden utilizar mensajes cifrados o cddigos sonoros que soélo sean conocidos por los
Equipos de emergencia y, como mucho, por los trabajadores para que estén preparados para la

misma.

En otro caso, se dard la alerta por personal designado previamente (Equipos de Alarma vy

Evacuacion).

Esta fase contempla las actuaciones a realizar desde que se detecta la emergencia hasta que se
ponen en marcha las actuaciones para solventar la emergencia y/o la evacuacion y llevar a

cabo la comunicacion del suceso.

Esta fase se activa cuando una persona presente en el EDIFICIO 23 CAMPUS SUR, objeto de
este Plan descubre una posible situacién de emergencia o cuando el sistema de deteccién se

activa de forma automatica.

Si un trabajador del centro detecta la situacion anémala debe pulsar pulsador de alarma, y/o
transmitir dicha situacién andmala inmediatamente al Centro de Control, Jefe de emergencias,
o al Jefe de Intervencidon quien comunicara al Jefe de Emergencias del centro docente, lo

sucedido.

El Jefe de Emergencia avisara u ordenara que avisen al jefe de Intervencion y a los Equipos de

emergencia que sean necesarios, en funcion de la emergencia.
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También se puede trasmitir la alerta activando el pulsador mas préximo (segun la zona), pero
en ese caso, ademas se reforzard esta accion, llamando o a viva voz (la misma persona que
descubre el siniestro u otra, con mayor proximidad a un teléfono) al Centro de Control para

confirmar que es emergencia real y evitar pérdidas de tiempo.

Cabe la posibilidad de que se detecte una supuesta situacién de emergencia (incendio) a través
del sistema de deteccién del edificio (sala de calderas) en zonas con detectores automaticos.
Se activara la central de alarma y el Jefe de Intervencién al escuchar la alarma comprobara si
se trata de una verdadera emergencia o de una falsa alarma y lo comunicard al Jefe de

Emergencia quien pone en marcha la fase de alarma y el resto de procedimientos.

B) MECANISMOS DE ALARMA

La ALARMA es la comunicacion a todos los usuarios del EDIFICIO 23 CAMPUS SUR de la orden

de evacuacion o confinamiento de una zona, o de todo el edificio.

En el anexo Ill de la NBA se define como: “Aviso o sefial por la que se informa a las personas

para que sigan instrucciones especificas ante una situacion de emergencia. “

La alarma se transmitird por medios técnicos (sirena de evacuacién - megafonia) o por el

personal del Equipo de Alarma y Evacuacion (viva voz).
B.1) IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE DARA LOS AVISOS
Cuando se habla de avisos, se tienen dos significados:
= Aviso a los trabajadores y/o usuarios (alumnos) del EDIFICIO 23 CAMPUS SUR.

El aviso a los trabajadores y/o usuarios se realizard por medios técnicos (sirena, timbre o
megafonia) que seran puestos en funcionamiento por orden del Jefe de emergencia y
reforzados verbalmente por el Jefe de Intervencion, y Equipo de alarma y evacuacion,

siguiendo las indicaciones del Jefe de emergencia. En su defecto sera utilizada la viva voz.
=  Aviso a las Ayudas Exteriores.

La persona responsable de las comunicaciones con los servicios de ayuda externa serd el
Director del Plan de actuaciones en emergencia (Jefe de emergencia) del EDIFICIO 23

CAMPUS SUR.

El aviso a las Ayudas exteriores se hara por via telefénica (112) desde el Centro de Control,
cuando lo ordene el Jefe de emergencia, excepto en el caso de posible amenaza de bomba en

que el Jefe de emergencia llamara personalmente al 112.
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El Centro de Control (CC) designado esta situado en cada una de los accesos principales segln
la escuela y segun la ubicacién de la emergencia. Este es también el Puesto de Mando del Jefe
de Emergencia, donde va a recibir a las Ayudas Exteriores si la emergencia lo permite. En caso

contrario acudira al Punto de Reunidn, explicado mas adelante.

El orden de llamadas desde el Centro de Control puede variar en funcién del tipo de
emergencia. En principio, no se deben efectuar llamadas al CC para solicitar informacién, con el

fin de evitar que la Central del CC se bloquee.

Los protocolos de llamada deben estar plastificados en el Centro de Control manteniendo los

teléfonos actualizados y siguiendo las instrucciones del JE.
Las instrucciones para la persona que esta en el Centro de Control son:

Situacién de NORMALIDAD
- Mantener actualizado el Directorio de teléfonos de emergencia.
- Dar los avisos de emergencia por el procedimiento establecido.

- Seguir las instrucciones del Jefe de emergencia.
Situaciéon de EMERGENCIA

- Efectuar las llamadas de emergencia segun el orden establecido.
- Dar los avisos de emergencia por el procedimiento establecido.

- Seguir las instrucciones del Jefe de Emergencias.
Recepcion de llamada de AMENAZA de BOMBA

- Mantener la calma.
- Recoger toda la informacion posible con la ayuda de la ficha.
- Informar al J. emergencia para que éste avise personalmente al 112.

- Seguir sus instrucciones.

En este ultimo caso, el Jefe de Emergencias debe tomar la decisidon de evacuar en funcién de

las impresiones de la llamada y de la orientacion que le indique la Policia Nacional.

Si decide evacuar, ordenard la evacuacidon por el medio que se haya establecido en este

apartado.

El Jefe de emergencia recibira a la Policia Nacional y les informara sobre todo lo que necesiten.

B.2) IDENTIFICACION DEL CENTRO DE COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE
PROTECCION CIVIL
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El teléfono de Coordinacién de emergenciases el 112.

El Centro de Coordinacion de Atencion de Emergencias se encuentra ubicado en:

Paseo del Rio, 1 Pozuelo de Alarcén 28223 MADRID
Teléfono: 917 089 120

C) MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA.

Los trabajadores que no pertenezcan a los Equipos de Intervencidn, seguirdn las instrucciones

que les transmita el Equipo de Alarma y Evacuacion del centro.

El personal adscrito a los Equipos de Intervencidén cumplird las tareas asignadas a su equipo,
segln el tipo de emergencia. Las funciones de estos Equipos se definen, mas adelante, en el

apartado C.6.3

A continuacion se definen las actuaciones a seguir en caso de emergencia en funcidn del tipo

de riesgo:
INCENDIO

En caso de maxima ocupacidn

(Horario Lectivo: 07.30 h a 21.30 h)

1. Si descubre el incendio una persona, pulsar pulsador de alarma y/o avisar al Centro de

Control (CC) comunicando la situacion. Desde el CC llamaran al Jefe de emergencias.

2. ElJefe de Intervencion acude al lugar del incendio.

3. El jefe de Emergencia esperard en el C.C. la informacidn por parte del Jefe de

Intervencion sobre el desarrollo del incendio.

4. Sino se puede controlar con medios propios, el Jefe de emergencias avisara al 112 o dara

orden de que avisen, comunicando lo ocurrido.

5. El Jefe de emergencias dard la orden de evacuacién al EAE por medios técnicos en el

complejo educativo (sirenas de alarma, viva voz).

6. Tratar de separar el material combustible del foco del incendio, cerrar puertas y ventana

y evitar corrientes de aire que puedan intensificarlo.

7. Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de

verse envuelto subitamente por las consecuencias del fuego.

8. Si es preciso abandonar, contener el fuego cerrando puertas y ventanas. Cerrar las

puertas mientras se escapa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo.

Si se queda atrapado por el humo, gatear por el suelo buscando el oxigeno y la menor
concentracién de gases sofocantes y toxicos. Si es posible, localizar tejidos (nunca de fibra
artificial) y humedecerlos y aplicar sobre las vias respiratorias para evitar la inhalacién de

gases tdxico o para cubrirse en caso de tener que atravesar zonas calientes.

Si se queda atrapado en un recinto, tapar las rendijas en puertas para imposibilitar la
entrada de humos y gases y comunicar, si es posible, al Centro de Control donde se

encuentra atrapado o hacerse ver u oir para ser localizado.

Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano con precaucion; si esta caliente, no abrirla.
Si esta fria, abrirla con precaucion, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles
llamaradas. Si al abrirla se siente calor o presidn, cerrar de inmediato antes de que el

fuego penetre en el recinto en que se encuentra.

Si el fuego no se puede controlar y mientras acuden las ayudas externas al edificio, el Jefe
de emergencia tratard de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones y dard la
orden de evacuar el edificio e impedir que entren personas y/o vehiculos al edificio.

Las personas evacuadas acudirdan al punto de encuentro exterior establecido y

permaneceran alli hasta nuevas instrucciones.

Un E.A.E, indicado por Jefe de Emergencia, permanecera en las puertas de acceso al

complejo para impedir el acceso de cualquier persona ajeno.

Los propios E.A.E. de evacuacién de aulas, se ocupardn de la revisiéon de zonas de aseos

de sus zonas asignadas.

El Jefe de Emergencia, de viva voz, indicard a los EAE asignados en evacuacién de
personas que precisan ayuda para evacuacidon debido a su capacidad reducida de
movilidad, localizacién de anomalia para que se mantengan en su zona, o por contrario,

acudan a sector alternativo.

Varios E.A.E, seran designados por Jefe de Emergencia y se encargardan de movilizar o
mantenerse en la zona que se encuentran, acompafiando en todo momento a los
alumnos con capacidad de evacuacién reducida y que por tanto precisan de ayuda para la
mismas, hasta que dicha evacuacidn se pueda hacer efectiva, incluso con ayuda de

servicios externos.
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En caso de baja ocupacion

1.

EXPLOSION

1.

Al descubrir un fuego, u otra situacién de emergencia, por parte del servicio de vigilancia

del centro, se procederd a la comunicacién con el 112 comunicando lo ocurrido.

Como norma general: primero alertar al Centro de Control y Jefe de Emergenciayal 112y

luego intervenir.

Ante una explosion, en los primeros instantes se debe de evitar que el suceso alcance
mayores dimensiones en aquello que sea posible a la vista de las circunstancias. El Jefe de
Emergencia debe decretar directamente la Emergencia Parcial, evacuando la zona donde
se ha producido la explosidon. En funcidon de la informacion facilitada por el Jefe de

Intervencidn, procederd o no a dar la orden de evacuacion total del edificio.

Asimismo se tratard de controlar la situacion de desorden o de caos que se habra
desencadenado. Se tratard de rescatar, socorrer y atender a los heridos, si los hubiera,
hasta la llegada de los servicios especializados de la Ayuda Externa. Se comprobara que

no queda nadie atrapado o en situacion de peligro o de gravedad.

El jefe de emergencia ordenard a los EAT y cocina:

-El corte de suministros de gas.

-La parada de sistemas de calefaccion.

-Alejar botellones y productos quimicos susceptibles de reaccionar violentamente.

Las personas evacuadas acudiran al punto de encuentro exterior establecido para

confirmar la evacuacion segura y efectuar el recuento de personal.

Nadie podra acceder al edificio sin que lo autorice el Jefe de Emergencia o el Responsable

de las Ayudas Exteriores cuando tome el mando.
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AVISO DE BOMBA

1. Quién recibe un aviso de Bomba debera mantener la calma y la serenidad, y comunicar el
suceso al Centro de Control, quién informara al Jefe de Emergencia para que llame al 112

y seguird sus instrucciones.

2. La persona que ha recibido la llamada, intentara recabar y tratar de conseguir la maxima

informacidn posible dada por teléfono, al objeto de poder facilitarla a la Policia.

3. Al finalizar la llamada, rellenard lo mas rapidamente posible el formulario para AVISO de

BOMBA que hay en el Anexo Il de este documento.

4. El Jefe de emergencias actuard siguiendo siempre las indicaciones de la Policia, y en su
caso, si asi lo requiriera, informando inmediatamente a los Equipos de Evacuacion, dando

la voz de Alarma, para la evacuacion del edificio.

5. El Jefe de emergencias recordard a los Equipos de Evacuacidn que, en este caso segln

revisen las zonas, deben dejar todas las puertas y ventanas abiertas.

ACTUACIONES A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS EXTERNAS

En caso de declararse una emergencia en alguno de los edificios vecinos o locales colindantes o
los considerados dentro de los Planes de Proteccién Civil, los ocupantes del edificio seran
avisados bien por el responsable de las empresa siniestrada o por los servicios de Emergencia

Externos y seguiran las instrucciones que se les dé.

D) EVACUACION HORIZONTAL Y VERTICAL Y/O CONFINAMIENTO.

La evacuacidon del edificio del EDIFICIO 23 CAMPUS SUR la activa siempre el Jefe de

Emergencias.

Una vez se decrete, comenzara la evacuacion del recinto, en la planta afectada por el siniestro

que esté sucediendo o del centro completo, si es emergencia general.

Si la evacuacidén es parcial, los EAE de la zona a evacuar seran avisados para que den la alarma

y evacuen a sus compafieros.

Si la evacuacidn es general, se activara la central de incendios y al oir la sirena de evacuacion,
todos los EAE comenzaran a evacuar sus zonas indicando a los ocupantes que se dirijan al

punto de encuentro. Si algunos de los recorridos de evacuacidn estan bloqueados, el Jefe de

PLAN DE AUTOPROTECCION - Edificio 23 CAMPUS SUR UPM, Madrid - 149 de 217




emergencia, Jefe de Intervencion o el Centro de Control lo comunicard debidamente a los EAE

afectados.

Del mismo modo el Jefe de Intervencién, o en su defecto EAE designado por el Jefe de
emergencias, para comprobar cierre de puertas, avisara a los EAE que deban permanece
acompanando y ayudando a ocupantes de movilidad reducida en evacuacidn, asegurando su
correcta evacuacién, incluso con la ayuda de servicios externos, para conocer su ubicacién
concreta en todo momento, para a través del mismo poder ser ayudados en evacuacion, y

hasta poder asegurar su correcta evacuacion.

El Jefe de Emergencia recibird la informacidn de dicho EAE o del jefe de Intervencidn, respecto

a la localizacién de los personas con movilidad reducida.

Los recorridos de evacuacion se han descrito en el apartado C.2.2.6 de este documento y se

muestran en los planos del Anexo VI del mismo.

En el caso de que los Bomberos hayan llegado ya al auxilio solicitado desde el EDIFICIO 23
CAMPUS SUR, sera el Jefe de Bomberos el encargado de decidir la evacuacion de los miembros
del Equipo de Emergencia o bien requerir a dichos miembros con el fin de prestar labores de

apoyo.

La evacuacion estara dirigida y realizada por el Equipo de Alarma y Evacuacion (EAE), bajo las
instrucciones del Jefe de Emergencias. Conduciran a los evacuados inmediatamente a la salida
asignada a su zona y cuando ya hayan revisado y comprobado que su zona esta vacia, acudiran
al Punto de Encuentro, intentando indicar a Jefe de Intervencién o a Jefe de Emergencia en

Centro de Control que su zona esta evacuada.

Una vez en el exterior, se dirigirdn hacia los puntos de reunidn previstos, debiendo permanecer
en el mismo hasta que se les notifique la disolucidn, que sera comunicada por el Jefe de

Emergencia a uno de los componentes del Equipo de Alarma y Evacuacion.
Para una eficaz evacuacién hay que tener previsto:

- La evacuacidn de personas con impedimentos fisicos (movilidad reducida) se esperaran a
evacuar los ultimos de la planta o se mantendran en la zona hasta poder asegurar su correcta
evacuacion.

- El rescate de atrapados.

- El transporte de heridos.

- La informacidn a las personas ajenas al establecimiento.
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Ln

POLITECNICA

A continuacién, se indican las INSTRUCCIONES de EVACUACION de una forma general para los
ocupantes y las PROHIBICIONES o formas de actuaciéon que no se deben adoptar en las

emergencias.
INSTRUCCIONES de EVACUACION

1. Mantener la calma.

2. Comenzar la evacuacion cuando se dé la seial de emergencia.

3. Obedecer las instrucciones de los Equipos de emergencia.

4. Evacuar la zona en orden.

5. Si la via de evacuacién estd inundada de humo, “sellar” el acceso y esperar a las ayudas
exteriores.

6. Si cuando suena la sefial de evacuacién no se esta en el lugar habitual, se debera salir con el
primer grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia en el punto de reunion.

7. Sefialar que la zona esta vacia.

PROHIBICIONES durante la evacuacion

1. Separarse del grupo evacuado.

2. Dejar huecos en las filas de evacuacién.
3. Llevarse bultos o similares.

4. Correr.

5. Empujarse y atropellarse.

6. Detenerse.

7. Retroceder a por algo o a por alguien.
8. Utilizar los ascensores.

9. Abandonar el punto de encuentro hasta nueva orden.
NORMAS GENERALES DE EVACUACION

1. En general, ayudarse unos a otros.

2. Transportar a los impedidos de una manera eficaz.

3. Dirigir y ayudar con especial atencidn a los discapacitados.

4. Comunicar al Equipo de Alarma y Evacuacion las incidencias observadas en la evacuacion.

5. Apagar los equipos de trabajo que se estén utilizando.

Confinamiento: Se refieren a las circunstancias por las que no se debe realizar una evacuacién

y hay que confinarse en zonas determinadas al efecto. Estas circunstancias pueden ser debido
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a incendios, derrames o explosiones, fugas de productos y/o substancias téxicas producidas

por accidentes de trafico,....

Los ocupantes del edificio deberan confinarse en su interior cuando asi se lo ordenen desde el

exterior (empresas vecinas, Servicios de emergencias externos).

El responsable de realizar el confinamiento en el interior del establecimiento es el Equipo de

Alarma siguiendo las instrucciones marcadas por el Jefe de Emergencia.

Durante las emergencias exteriores, sean estas de la naturaleza que sean, se deberd tener la

precaucién de:

- Mantener las puertas y ventanas cerradas para no oxigenar las areas con el consiguiente

riesgo de extensién del incendio, o la propagacién de humos, gases, etc.
- Mantener al personal en sus puestos, hasta determinar el riesgo y las medidas a adoptar
E) PRESTACION DE LAS PRIMERAS AYUDAS.

Las primeras ayudas consisten en la intervencion propia de los distintos equipos o brigadas de

emergencia existentes en el establecimiento
Su intervencién es fundamental hasta la llegada de las Ayudas Exteriores.

Los Equipos de Alarma y Evacuacion finalizan su tarea cuando se acaba la evacuacion y se

informa al Jefe de Emergencia de las incidencias habidas durante la misma.

Los otros Equipos, como Apoyo Técnico (EAT), junto con el Jefe de Intervencion finalizan sus
tareas, en principio, cuando intervienen las Ayudas Exteriores, y en ese momento se ponen a

su disposicidn para prestar la colaboracién que soliciten.

El Jefe de Emergencias no finaliza su misién hasta que las Ayudas Exteriores le informen de la

resolucidn de la emergencia y ordene el regreso al Centro.

Después comenzard la investigacion de la emergencia y velara para que el servicio de

mantenimiento reponga los medios técnicos utilizados en la emergencia.
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F) MODOS DE RECEPCION DE LAS AYUDAS EXTERNAS.

El Jefe de Emergencias, cuyo lugar de trabajo en las emergencias esta situado en el Centro de

Control, sera quién informara de:

- La ubicacioén del siniestro en el edificio y el recorrido indicandolo en el plano.

- Las caracteristicas conocidas del mismo.

- La peligrosidad de zonas préximas al lugar del siniestro.

- Las incidencias producidas en la evacuacion, si fuera necesario.

- La existencia de alumnos con movilidad reducida, heridos y/o atrapados.
Permanecera a disposicién de las Ayudas Exteriores para informarles de lo que necesiten o de
las informaciones que le vayan haciendo llegar los componentes de los Equipos de

Intervencion.

C.6.3. IDENTIFICACION Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS QUE LLEVARAN A
CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION EN EMERGENCIAS

En el caso del EDIFICIO 23 CAMPUS SUR, las personas que van a actuar en caso de emergencia

seran:
a. Jefe de Emergencia (JE)- DIRECTOR ETSIST/DIRECTOR ETSISI/SUBDIRECTOR CDSMM
b. Jefe de Intervencién (J1)- PERSONAL DESIGNADO POR ETSIST / ETSISI / CSDMM

c. Equipo de Evacuacién (EAE).- PROFESORADO, LIMPIEZA, COCINA-CAFETERIA,
TECNICOS, ADMINISTRATIVO.

d. Equipo de Apoyo Técnico (EAT).- PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CONSERJERIA Y
PERSONAL DE COCINA.

e. Equipo de Primera Intervencién (EPI) — PROFESORADO, CONSERIJERIA,
MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE COCINA.

f. Equipo de Primeros Auxilios (EPA) — ADMINISTRACION, SECRETARIA,
MANTENIMINETO, CONSERJERIAM INFORMATICA, SERV. INFORMACION.
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